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Marktgemeinde Eisgarn
Stiftsplatz 9
3862 Eisgarn
Energiebeauftragter:
BGM Ing. Günter Schalko

Impressum

Das Berichtstool EBN wurde vom Amt der NÖ Landesregierung, Abt. Umwelt- und Energiewirtschaft 
(RU3) zur Verfügung gestellt und in Zusammenarbeit mit der Energie- und Umweltagentur NÖ 
entwickelt.  Das Berichtstool EBN kann von der/dem Energiebeauftragten genutzt werden, um den 
Jahresenergiebericht gemäß  NÖ Energieeffizienzgesetz 2012 (NÖ EEG 2012) zu erstellen.
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Sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates!
Das NÖ Energieeffizienzgesetz 2012 (NÖ EEG 2012, LGBL Nr. 7830-0) sieht unter anderem
die Installierung eines Energiebeauftragten für Gemeindegebäude als auch die regelmäßige
Führung der Energiebuchhaltung für Gemeindegebäude sowie einmal jährlich die Erstellung
und Darlegung eines Gemeinde-Energie-Berichts vor.
Mit gegenständlichem Bericht komme ich den genannten gesetzlichen Verpflichtungen als
Energiebeauftragte/r der Gemeinde Eisgarn nach.
Für die Führung der Energiebuchhaltung wird das Online-Energiebuchhaltungs-Tool EBN
Socnet genutzt, welches den Gemeinden seitens des Landes Niederösterreich zur kostenlosen
Nutzung zur Verfügung gestellt wird.
In unserer Gemeinde werden die Zählerstände und somit den Energieverbrauch von
gemeindeeigenen Gebäuden und Anlagen aufgezeichnet.
Die Zählerdaten werden von VB Sabine Steiner, mit Unterstützung unserer Bauhofbediensteten

erfasst.
Die Eingabe in das IT - Programm von Siemens - "EMC" erfolgt hauptsächlich durch Fr.
Steiner. Fr. Steiner und den Bauhofmitarbeitern gebührt an dieser Stelle großer Dank für die 
hervorragende Arbeit.
Ing. Günter Schalko, 12.09.2025

Vorwort
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1.2 Anlagen
Anlage Wärme 

(kWh)
Strom 
(kWh)

Wasser 
(m3)

CO2 (kg)

Kirchenbeleuchtung 0 1.005 0 333

Kläranlage Eisgarn 0 14.693 178 4.863

Kläranlage Groß-Radischen 0 15.084 729 4.993

Kläranlage Wielings 0 9.998 98 3.309

Pumpwerk A.-Kranner-Gasse 0 1.463 0 484

Pumpwerk Pragerstraße 0 737 0 244

Straßenbeleuchtung 0 23.511 0 7.782

0 66.490 1.005 22.008

1.3 Energieproduktionsanlagen
Anlage Wärme (kWh) Strom (kWh)

Bauhof+FF 0 118.643

Kläranlage Eisgarn 0 63.920

0 182.563

1.4 Fuhrparke

Nutzung Gebäude Fläche Wärme 
(kWh)

Strom 
(kWh)

Wasser 
(m3)

 CO2 (kg) LW LS

Bauhof(BH) Bauhof+FF Eisgarn 178 0 -8.424 29 (2.788) kA kA

Feuerwehr(FF) Groß Radischen 58 5.181 3.646 17 1.207 D G

Gemeindeamt(GA) Gemeindeamt 365 49.293 3.013 21 997 F B

Kindergarten(KG) Kindergarten 282 53.380 6.152 45 2.036 G D

Schule-Volksschule(VS) Volksschule 590 57.588 3.673 41 1.216 D B

Veranstaltungszentrum(VAZ) ehem. Volksschule Wielings 220 8.054 7.826 17 2.590 B F

1.693 173.494 15.886 168 5.258

1. Objektübersicht
Zu Beginn des Gemeinde-Energie-Berichtes wird ein Überblick über die erfassten Objekte in der 
Energiebuchhaltung gegeben. Hierbei werden in tabellarischer Form die Energieverbräuche gelistet. 
Ebenso ersichtlich ist der anonymisierte landesweite Vergleich (Benchmark) mit anderen Gebäuden 
derselben Nutzungskategorie (siehe Spalte LS & LW). Dazu wird der Energieverbrauch in kWh/(m²*a) 
als Vergleichswert herangezogen und durch die Kategorien von A bis G ausgedrückt, wobei A die beste 
und G die schlechteste Kategorie darstellt.
Auf den folgenden Seiten des Gemeinde-Energie-Berichtes wird eine Zusammenfassung des gesamten 
Gemeinde-Energieverbrauchs dargestellt und eine Empfehlung der/des Energiebeauftragten 
ausgesprochen. Anschließend wird für jedes Gebäude eine Detailauswertung vorgenommen.

1.1 Gebäude

LEGENDE:
Fläche [m²]: Brutto-Grundfläche des Gebäudes
Wärme [kWh]: Wärmeverbrauch im Berichtsjahr
Strom [kWh]: Stromverbrauch im Berichtsjahr
Wasser [m³]: Wasserverbrauch im Berichtsjahr
CO2 [kg]: CO2-Emissionen aus dem Energieverbrauch im Berichtsjahr
LS: Labelling Strom; zeigt den Stromverbrauch des betreffenden Gebäudes in Relation zu allen anderen 
Gebäuden gleicher Nutzung in NÖ
LW: Labelling Wärme; zeigt den Wärmeverbrauch des betreffenden Gebäudes in Relation zu allen 
anderen Gebäuden gleicher Nutzung in NÖ

5 Datum: 12.09.2025

Gemeinde-Energie-Bericht 2024, Eisgarn



Fuhrpark Bau- 
jahr

Diesel 
(#)

Benzin 
(#)

Elektro 
(#)

andere 
(#)

Diesel 
(kWh)

Benzin 
(kWh)

Strom (kWh) andere 
(kWh)

JCB 1980 1 0 0 0 18.961 0 0 0
Kubota 2017 1 0 0 0 8.658 0 0 0
Steyr 9094 2017 1 0 0 0 6.309 0 0 0
Steyr Profi 2017 1 0 0 0 1.645 0 0 0

4 0 0 0 35.573 0 0 0
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2. Gemeindezusammenfassung

2.1 Energieverbrauch der Gemeinde

Innerhalb der im EMC verwalteten öffentlichen Gebäude, Anlagen und Fuhrparke der Gemeinde 
Eisgarn wurden im Jahr 2024 insgesamt 291.444 kWh Energie benötigt. Davon wurden 65% für 
Gebäude, 23% für den Betrieb der gemeindeeigenen Anlagen und 12% für die Fuhrparke benötigt.

Der Energieverbrauch innerhalb der Gebäude, Anlagen und Fuhrparke setzt sich wie folgt zusammen:
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kWh 139.756 156.400 138.181 193.283 173.494

2.2 Entwicklung des Energieverbrauchs

Als Veränderungen im Jahr 2024 gegenüber 2023 ergeben sich: Gesamtenergieverbrauch (Gebäude, 
Anlagen, Fuhrpark) -0,46 %, Wärme -10,24 % bzw Wärme (HGT-bereinigt) -6,43 %, Strom 54,62 %, 
Kraftstoffe -23,04 %

Gebäude

Anlagen

Fuhrparke Erneuerbare Energie

kWh 36.730 39.482 53.798 51.568 15.886

kWh 82.943 79.629 76.556 1.707 66.490

kWh 50.908 70.754 54.435 46.224 35.573
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Kläranlage (AWRA)(KA) 39.775 kWh

Pumpwerk (AWRA)(PW) 2.200 kWh

Sonderanlagen(SON) 1.005 kWh

Straßenbeleuchtung(SB) 23.511 kWh

Bauhof(BH) -8.424 kWh

Feuerwehr(FF) 3.646 kWh

Gemeindeamt(GA) 3.013 kWh

Kindergarten(KG) 6.152 kWh

Schule-Volksschule(VS) 3.673 kWh

Veranstaltungszentrum
(VAZ)

7.826 kWh

2.3 Verteilung des Energieverbrauchs

Der Gebäude-Energieverbrauch für Strom und Wärme verteilt sich zwischen den einzelnen 
Gebäude-Nutzungsarten folgendermaßen:

Gebäude

Anlagen

Bauhof(BH) 0 kWh

Feuerwehr(FF) 5.181 kWh

Gemeindeamt(GA) 49.293 kWh

Kindergarten(KG) 53.380 kWh

Schule-Volksschule(VS) 57.588 kWh

Veranstaltungszentrum
(VAZ)

8.054 kWh

9 Datum: 12.09.2025

Gemeinde-Energie-Bericht 2024, Eisgarn



2.4 Emissionen, erneuerbare Energie

Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 36.849 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung, 74% auf die 
Stromversorgung und 26% auf den Fuhrpark zurückzuführen sind.

Emissionen

Erneuerbare Energie

Produzierte ökologische Energie

kWh 1.238 182.563
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2.5 Verteilung auf Energieträger
Der Gebäude-Energieverbrauch für Strom und Wärme verteilt sich auf die einzelnen Energieträger 
folgendermaßen:

Gebäude
Ö-Strommix 15.886 kWh

Anlagen

Biomasse-
Nahwärme 106.880 kWh

Pellets 66.614 kWh

Ö-Strommix 66.490 kWh
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3. Interpretation der Daten durch den/die Energiebeauftragte/n

Die erhofften Ersparnisse bzw. Erträge durch die PV Anlagen treffen ein. Sämtliche Verbräche sind 
rückläufig. 2024 waren keine aussergewöhnlichen Belastungen (z. b. Baustellen) bei den Anlagen und 
Objekten zu verzeichnen.
2024 wurden die Daten der PV Anlage eingepflegt
Die automatische Zählerablesung über die Smart Meter ist zwar in die Wege gleitet, aber immer noch 
nicht aktiv.
Der Kontakt zu der zuständigen Servicestelle des Landes Nö wurde bereits hergestellt, und mehrmal 
urgiert. Ich hoffe dass die Datenübertragung 2025 möglich wird.
Ein großer Dank gebührt an dieser Stelle Sabine Steiner und die Bauhofmitarbeiter, die die Daten 
regelmäßig erfassen.
Die Erfassung der Zählerstände soll in Zukunft weniger Aufwendig werden.
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Die automaitisierte Datenabfrage (über Smart Meter) ist noch nicht eingepflegt.
Die Servicestelle Energiebuchhaltung unterstützt die Gemeinde in dieser Richtung sehr stark.

Im Jahr 2025 laufen erstmals unsere PV Anlagen ganzjährig. 
Ende 2024 ist Eisgarn einer Energiegemeinschaft (EEG Gr. Radischen) beigetreten. 
Im Rechnungsabschluss 2025 sollte das finanzielle Ergebnis sichtbar sein.

BGM Ing. Günter Schalko, 12.09.2025

4. Empfehlungen durch den/die Energiebeauftragte/n
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Verbrauchswert Vorjahr Aktuell +/-
Wasser [m3] 84 29 -65,55%

Wärme [kWh] 0 0 0,00%

Wärme (HGT-bereinigt) [kWh] 0 0 0,00%

Strom [kWh] 24.703 -8.424 -134,10%

 - Strom GT 24.703 -8.424 -134,10%

Energie [kWh] 24.703 -8.424 -134,10%

5.1 Bauhof+FF Eisgarn

Die im Gebäude 'Bauhof+FF Eisgarn' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2024 benötigte 
Energie wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

5.1.1 Energieverbrauch

Verbrauch

Emissionen, erneuerbare Energie

Die CO2 Emissionen beliefen sich auf -2.788 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die 
Stromversorgung zurückzuführen sind.

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen 
maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 
Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragen entsprechend zu kommentieren.

Benchmark

Wärme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)

A - 34,64 - 8,75

B 34,64 - 69,29 8,75 - 17,50

C 69,29 - 98,16 17,50 - 24,79

D 98,16 - 132,80 24,79 - 33,53

E 132,80 - 161,67 33,53 - 40,82

F 161,67 - 196,32 40,82 - 49,57

G 196,32 - 49,57 -

Kategorien (Wärme, Strom)

kWh 12.948 14.360 16.645 18.774 -6.402

kWh 4.089 4.535 5.256 5.929 -2.022

5. Gebäude
In folgendem Abschnitt werden die Gebäude näher analysiert, wobei für jedes Gebäude eine 
detaillierte Auswertung der Energiedaten erfolgt.
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Jahr Verbrauch

2024 -8.424

2023 24.703

2022 21.901

2021 18.895

2020 17.037

2019 18.813

2018 19.350

5.1.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität

Wasser Jahr Verbrauch

2024 29

2023 84

2022 24

2021 15

2020 19

2019 23

2018 24
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5.1.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte
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Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Der Wasserverbrauch hat sich auf ein übliches Niveau eingestellt.

Erfreulich ist, dass der Stromverbrauch duch die PV Anlage ins Negative gerutscht ist. 
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Verbrauchswert Vorjahr Aktuell +/-
Wasser [m3] 15 17 9,17%

Wärme [kWh] 8.755 5.181 -40,82%

Wärme (HGT-bereinigt) [kWh] 11.253 6.942 -38,31%

 - Pellets (Gewicht) 8.755 5.181 -40,82%

Strom [kWh] 3.711 3.646 -1,76%

 - Strom GT 3.711 3.646 -1,76%

Energie [kWh] 12.466 8.827 -29,19%

5.2 Groß Radischen

Die im Gebäude 'Groß Radischen' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2024 benötigte Energie 
wurde zu 41% für die Stromversorgung und zu 59% für die Wärmeversorgung verwendet.

5.2.1 Energieverbrauch

Verbrauch

Emissionen, erneuerbare Energie

Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 1.207 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die 
Stromversorgung zurückzuführen sind.

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen 
maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 
Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragen entsprechend zu kommentieren.

Benchmark

Wärme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)

A - 25,85 - 6,80

B 25,85 - 51,70 6,80 - 13,61

C 51,70 - 73,24 13,61 - 19,28

D 73,24 - 99,10 19,28 - 26,08

E 99,10 - 120,64 26,08 - 31,75

F 120,64 - 146,49 31,75 - 38,56

G 146,49 - 38,56 -

Kategorien (Wärme, Strom)

kWh 7.272 6.819 10.292 11.575 7.952

kWh 438 465 806 891 875
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Jahr Verbrauch

2024 3.646

2023 3.711

2022 3.358

2021 1.938

2020 1.824

2019 3.036

2018 3.138

5.2.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität

Wärme Jahr Verbrauch

2024 5.181

2023 8.755

2022 7.740

2021 5.346

2020 5.886

2019 0

2018 0

Wasser Jahr Verbrauch

2024 17

2023 15

2022 17

2021 4

2020 7

2019 31

2018 48
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5.2.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte
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Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Der Stromverbrauch entspricht den Duchrschnittswerten.

Der Wärmeverbrauch ist trotz Vegrößerung unter dem Niveau der Zeit vor dem Umbau - Die 
Sanierungsmaßnahmen waren erfolgreich.
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Verbrauchswert Vorjahr Aktuell +/-
Wasser [m3] 18 21 16,63%

Wärme [kWh] 48.046 49.293 2,59%

Wärme (HGT-bereinigt) [kWh] 61.753 66.045 6,95%

 - Biowärme 48.046 49.293 2,59%

Strom [kWh] 2.943 3.013 2,36%

 - Strom GT 2.943 3.013 2,36%

Energie [kWh] 50.989 52.305 2,58%

5.3 Gemeindeamt

Die im Gebäude 'Gemeindeamt' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2024 benötigte Energie 
wurde zu 6% für die Stromversorgung und zu 94% für die Wärmeversorgung verwendet.

5.3.1 Energieverbrauch

Verbrauch

Emissionen, erneuerbare Energie

Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 997 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die 
Stromversorgung zurückzuführen sind.

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen 
maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 
Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragen entsprechend zu kommentieren.

Benchmark

Wärme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)

A - 27,41 - 7,02

B 27,41 - 54,83 7,02 - 14,04

C 54,83 - 77,67 14,04 - 19,89

D 77,67 - 105,09 19,89 - 26,91

E 105,09 - 127,93 26,91 - 32,76

F 127,93 - 155,35 32,76 - 39,78

G 155,35 - 39,78 -

Kategorien (Wärme, Strom)

kWh 48.987 53.851 51.561 50.283 51.583

kWh 613 678 681 706 723
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Jahr Verbrauch

2024 3.013

2023 2.943

2022 2.838

2021 2.825

2020 2.555

2019 2.662

2018 2.894

5.3.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität

Wärme Jahr Verbrauch

2024 49.293

2023 48.046

2022 49.404

2021 51.704

2020 47.045

2019 44.091

2018 41.539

Wasser Jahr Verbrauch

2024 21

2023 18

2022 17

2021 12

2020 11

2019 18

2018 15
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5.3.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte
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Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Die Veränderungen sind maginal.
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Verbrauchswert Vorjahr Aktuell +/-
Wasser [m3] 44 45 1,03%

Wärme [kWh] 77.881 53.380 -31,46%

Wärme (HGT-bereinigt) [kWh] 100.099 71.521 -28,55%

 - Pellets (Gewicht) 77.881 53.380 -31,46%

Strom [kWh] 6.299 6.152 -2,34%

 - Strom GT 6.299 6.152 -2,34%

Energie [kWh] 84.180 59.532 -29,28%

5.4 Kindergarten

Die im Gebäude 'Kindergarten' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2024 benötigte Energie 
wurde zu 10% für die Stromversorgung und zu 90% für die Wärmeversorgung verwendet.

5.4.1 Energieverbrauch

Verbrauch

Emissionen, erneuerbare Energie

Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 2.036 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die 
Stromversorgung zurückzuführen sind.

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen 
maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 
Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragen entsprechend zu kommentieren.

Benchmark

Wärme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)

A - 27,03 - 5,92

B 27,03 - 54,07 5,92 - 11,84

C 54,07 - 76,59 11,84 - 16,77

D 76,59 - 103,63 16,77 - 22,69

E 103,63 - 126,15 22,69 - 27,62

F 126,15 - 153,19 27,62 - 33,54

G 153,19 - 33,54 -

Kategorien (Wärme, Strom)

kWh 3.234 4.262 9.729 82.669 58.056

kWh 25.563 25.226 18.498 1.512 1.477
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Jahr Verbrauch

2024 6.152

2023 6.299

2022 12.802

2021 5.608

2020 4.255

2019 4.228

2018 4.194

5.4.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität

Wärme Jahr Verbrauch

2024 53.380

2023 77.881

2022 15.426

2021 23.880

2020 24.542

2019 40.242

2018 24.510

Wasser Jahr Verbrauch

2024 45

2023 44

2022 41

2021 38

2020 58

2019 27

2018 22
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5.4.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte
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Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Stromverbrauch hat sich stabilisiert.

Der Wärmeverbrauch wurde optimiert - dadurch weniger Verbrauch.
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Verbrauchswert Vorjahr Aktuell +/-
Wasser [m3] 37 41 9,93%

Wärme [kWh] 53.587 57.588 7,47%

Wärme (HGT-bereinigt) [kWh] 68.875 77.159 12,03%

 - Biowärme 53.587 57.588 7,47%

Strom [kWh] 3.293 3.673 11,53%

 - Strom GT 3.293 3.673 11,53%

Energie [kWh] 56.880 61.260 7,70%

5.5 Volksschule

Die im Gebäude 'Volksschule' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2024 benötigte Energie wurde 
zu 6% für die Stromversorgung und zu 94% für die Wärmeversorgung verwendet.

5.5.1 Energieverbrauch

Verbrauch

Emissionen, erneuerbare Energie

Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 1.216 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die 
Stromversorgung zurückzuführen sind.

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen 
maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 
Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragen entsprechend zu kommentieren.

Benchmark

Wärme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)

A - 26,69 - 5,14

B 26,69 - 53,37 5,14 - 10,28

C 53,37 - 75,61 10,28 - 14,57

D 75,61 - 102,29 14,57 - 19,71

E 102,29 - 124,53 19,71 - 24,00

F 124,53 - 151,22 24,00 - 29,14

G 151,22 - 29,14 -

Kategorien (Wärme, Strom)

kWh 55.766 64.724 62.411 56.090 60.379

kWh 804 818 710 790 881
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Jahr Verbrauch

2024 3.673

2023 3.293

2022 2.957

2021 3.410

2020 3.348

2019 3.428

2018 4.096

5.5.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität

Wärme Jahr Verbrauch

2024 57.588

2023 53.587

2022 60.164

2021 62.132

2020 53.221

2019 50.551

2018 50.466

Wasser Jahr Verbrauch

2024 41

2023 37

2022 39

2021 57

2020 74

2019 77

2018 89
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5.5.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte
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Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Der Energieverbrauch ist auf stabilem Niveau.
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Verbrauchswert Vorjahr Aktuell +/-
Wasser [m3] 18 17 -7,43%

Wärme [kWh] 5.014 8.054 60,62%

Wärme (HGT-bereinigt) [kWh] 6.445 10.791 67,43%

 - Pellets (Gewicht) 5.014 8.054 60,62%

Strom [kWh] 7.840 7.826 -0,18%

 - Strom GT 7.840 7.826 -0,18%

Energie [kWh] 12.855 15.880 23,53%

5.6 ehem. Volksschule Wielings

Die im Gebäude 'ehem. Volksschule Wielings' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2024 
benötigte Energie wurde zu 49% für die Stromversorgung und zu 51% für die Wärmeversorgung 
verwendet.

5.6.1 Energieverbrauch

Verbrauch

Emissionen, erneuerbare Energie

Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 2.590 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die 
Stromversorgung zurückzuführen sind.

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen 
maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 
Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragen entsprechend zu kommentieren.

Benchmark

Wärme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)

A - 27,74 - 6,72

B 27,74 - 55,49 6,72 - 13,45

C 55,49 - 78,61 13,45 - 19,05

D 78,61 - 106,35 19,05 - 25,77

E 106,35 - 129,47 25,77 - 31,37

F 129,47 - 157,22 31,37 - 38,10

G 157,22 - 38,10 -

Kategorien (Wärme, Strom)

kWh 13.323 17.723 10.731 10.973 14.002

kWh 1.345 1.385 1.669 1.882 1.878
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Jahr Verbrauch

2024 7.826

2023 7.840

2022 6.952

2021 5.770

2020 5.606

2019 7.980

2018 6.610

5.6.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität

Wärme Jahr Verbrauch

2024 8.054

2023 5.014

2022 5.447

2021 13.338

2020 9.063

2019 6.063

2018 3.859

Wasser Jahr Verbrauch

2024 17

2023 18

2022 15

2021 7

2020 16

2019 23

2018 19
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5.6.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte
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Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Der Stromverbrauch stabilisiert sich.

Wärme: Einlagerung von Heizmaterial - daher große Schwankung.
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Seit Umstellung auf LED wieder niedriger!

6.1 Kirchenbeleuchtung

In der Anlage 'Kirchenbeleuchtung' wurde im Jahr 2024 insgesamt 1.005 kWh Energie benötigt. Diese 
wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

6. Anlagen
In folgendem Abschnitt werden die Anlagen näher analysiert, wobei für jede Anlage eine detaillierte 
Auswertung der Energiedaten erfolgt.
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Die PV Anlage wirkt sich sehr Positiv auf den Stomverbrauch aus! Zu den Durchschnittswerten wurde 
der Stromverbrauch in der Kläranlage halbiert.

6.2 Kläranlage Eisgarn
In der Anlage 'Kläranlage Eisgarn' wurde im Jahr 2024 insgesamt 14.693 kWh Energie benötigt. Diese 
wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n
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Der Betrieb und der Verbrauch ist annähernd gleich.

Der hohe Wasserverbrauch ist einem Defekt einer Pumpe geschuldet. Als der Defekt bemerkt wurde, 
wurde diese umgehend behoben.

6.3 Kläranlage Groß-Radischen
In der Anlage 'Kläranlage Groß-Radischen' wurde im Jahr 2024 insgesamt 15.084 kWh Energie benötigt. 
Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

40 Datum: 12.09.2025

Gemeinde-Energie-Bericht 2024, Eisgarn



Der Betrieb und der Verbrauch ist annähernd gleich.

6.4 Kläranlage Wielings
In der Anlage 'Kläranlage Wielings' wurde im Jahr 2024 insgesamt 9.998 kWh Energie benötigt. Diese 
wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n
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Der Betrieb und der Verbrauch ist annähernd gleich.

6.5 Pumpwerk A.-Kranner-Gasse

In der Anlage 'Pumpwerk A.-Kranner-Gasse' wurde im Jahr 2024 insgesamt 1.463 kWh Energie benötigt. 
Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n
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Der Betrieb und der Verbrauch ist annähernd gleich.

6.6 Pumpwerk Pragerstraße
In der Anlage 'Pumpwerk Pragerstraße' wurde im Jahr 2024 insgesamt 737 kWh Energie benötigt. Diese 
wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n
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Der Verbrauch bleibt in Bezug auf die alte Beleuchtung auf gleichbleibend niedrigem Niveau.

6.7 Straßenbeleuchtung
In der Anlage 'Straßenbeleuchtung' wurde im Jahr 2024 insgesamt 23.511 kWh Energie benötigt. Diese 
wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n
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7. Energieproduktion
In folgendem Abschnitt werden die Energieproduktionsanlagen näher analysiert, wobei für jede 
Anlage eine detaillierte Auswertung der Produktion erfolgt.

Jahr Erzeugung

2024 118.643

7.1 Bauhof+FF

7.1.1 Entwicklung der Jahresproduktion für Strom und Wärme

Elektrizität

Jahr E-Verbrauch

2024 15.666

Elektrizität - Eigenverbrauch
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7.1.2 Vergleich der monatlichen Detailwerte

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Die PV Anlage läuft sehr stabil. 
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Jahr Erzeugung

2024 63.920

2023 1.238

7.2 Kläranlage Eisgarn

7.2.1 Entwicklung der Jahresproduktion für Strom und Wärme

Elektrizität

Jahr E-Verbrauch

2024 14.693

2023 51.199

Elektrizität - Eigenverbrauch
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7.2.2 Vergleich der monatlichen Detailwerte

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

Durch die PV Anlage samt Speicher läuft die Kläranlage Eisgarn von ca. April bis September nahezu 
ohne Strom aus dem Netz zu ziehen.
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8. Fuhrparke
In folgendem Abschnitt wird der Fuhrpark näher analysiert, wobei für jedes Fahrzeug eine detaillierte 
Auswertung erfolgt.

keine

1 JCB

Verbrauch

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n
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keine

2 Kubota

Verbrauch

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n
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keine

3 Steyr 9094

Verbrauch

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n
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keine

4 Steyr Profi

Verbrauch

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n
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